СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУМЫЛЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кумылженского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кумылженского сельского поселения.
Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей Кумылженского сельского поселения тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Кумылженского сельского поселения; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
Характеристика Кумылженского сельского поселения

Кумылженское сельское поселение входит в состав Кумылженского муниципального района и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). 

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 63206 га.

Располагается в 240 км к территории областного центра г. Волгоград. В состав Кумылженского сельского входят 16 населенных пунктов: ст. Кумылженская, х. Никитинский, х. Глушица, х. Красноармейский, х. Ильменёвский, х. Кучуровский, х. Сарычёвский, х. Сиськовский, х. Потаповский, х. Жуковский, х. Чуносовский, х. Обливский, х. Сигаевский, х. Родионовский, х. Головский, х. Ключи.
Административным центром поселения является станица Кумылженская.

Численность населения Кумылженского сельского поселения на 01.01.2018 – 9173 человек
Кумылженское сельское поселение расположено на северо- западе Волгоградской области в непосредственной близости от реки Хопёр
Климат резко-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 22-23°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10.7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Централизованное теплоснабжение имеется только в ст.Кумылженской где проживает 8600 человек. Теплоснабжение осуществляется от 2 централизованных котельных. 

Котельная №1 имеет мощность 3,6 Гкал/час, тепло подается по трубопроводам протяженностью 1, 804 км в двухтрубном исчислении, диаметром 57-300 мм. Присоединенная нагрузка составляет 1,8 Гкал/час. Потребители: 8 2-х этажных многоквартирных домов до 1991 года постройки в которых проживает 130 человек, 14 объектов соцкультбыта. В котельной установлены 2 котла ВК-21. Перспективное подключение к тепловым сетям не планируется. 

         Котельная №2 выведена из эксплуатации в 2018 г., введена в эксплуатацию ТКУ -1,0 мВт, тело подается по трубопроводам протяженностью 0,450 км в двухтрубном исчислении, диаметром 57-159 мм. Присоединенная нагрузка составляет 0,6 Гкал/час. Потребители: 4 объектов соцкультбыта. Перспективное подключение к тепловым сетям не планируется.
Рисунок 1. Ситуационный план ст. Кумылженской Кумылженского сельского поселения с зонами теплоснабжения от котельной №1, №2
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

Кумылженского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние
В настоящее время теплоснабжение МКД, учреждений социальной сферы ст. Кумылженская осуществляется от 2-х централизованных котельных
Частный сектор отапливается индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является Кумылженское МУПКО Предприятие эксплуатирует 2 выше указанные котельные (суммарная мощность 4,5 Гкал/час) и 2200 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час
	Вид

топлива

	№ 1
	Левобережная часть ст. Кумылженская
	3,61
	газ

	№ 2
	Правобережная часть ст. Кумылженская
	0,86
	газ


Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Кумылженского сельского поселения:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение левобережной части ст. Кумылженская, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,6 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1.8 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 3.608 км. Здание котельной №1 кирпичное 1992 года постройки: размеры 36.65*9,9м. высотой 6.0 м.; объем здания 2177 м3; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - шиферная Площадь земельного участка составляет 1015 м2, застроенная 463.1 м2.

	Наименование

котельной
	Установленная мощность

по паспорту,

Гкал/час 
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Вид

топлива

	Котельная №1

Ст. Кумылженская
	3.6
	1.8
	50
	газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип,

марка котла
	Поверхность нагрева котла,

м2/кол-во секций
	Год установки

котлов
	Теплопроизводи-

тельность котла,

Гкал/час
	Кол-во

котлов

	ВК-21
	132,3
	1996,

2008
	1.8
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевые насосы ЦО 
	
	
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность, м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель, кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	ВИЛ 75 м3
ВИЛ 240 м3

ВК 280 м3
	N=11кВт; n=3000об/мин

N=18кВт; n=2950об/мин

N=45кВт; n=1460об/мин
	1
1
1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы внутреннего контура и подпиточные
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность, м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель, кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	ЭЦВ 6-10-80
	N=4кВт; n=2950об/мин


	1


Котельная № 2 ТКУ – 1,0 мВт, подключенная нагрузка составляет 0,6 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 450 погонных метров. 

	Наименование

котельной
	Установленная мощность

по паспорту,

Гкал/час 
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Вид

топлива

	Котельная №2

Ст. Кумылженская
	0,86
	0,6
	0,7
	газ


1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом ст. Кумылженской Кумылженского сельского поселения.

	Показатели
	Единица

измерения
	Современное 

состояние
	%

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель станицы в предлагаемой границе
	га
	1828,86
	100 

	
	В том числе территории:
	
	
	

	
	- жилых зон
	га
	417,54
	22,84

	
	из них
	
	
	

	
	- многоэтажная застройка
	га
	-
	

	
	В том числе:
	
	
	

	
	- малоэтажная многоквартирная 
(до 3-х этажей включительно) 
	га
	7,54
	0,42

	
	- индивидуальная жилая застройка с земельными участками
	га
	410,0
	22,41

	
	- общественно-деловых зон
	га
	18,23
	0,99

	
	- производственных зон и ком.склад.
	га
	73,69
	4,02

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	3,31
	0,20

	
	- рекреационных зон, лесного фонда, огор. уч. 
	га
	387,13
	21,16

	
	-  зон сельскохозяйственного 
использования
	га
	12,56
	0,69

	
	- зон специального назначения (кладбища, очистные сооружения)
	га 
	4,6
	0,25

	
	- режимных зон
	
	
	

	
	- иных зон
	
	911,8
	49,85

	
	- из них
	
	
	

	1.2
	Из общей площади земель станицы   территории общего пользования
	га
	139,82
	7,64

	
	из них:
	
	
	

	
	- зелёные насаждения общего пользования
	га
	4,82
	0,26

	
	- улицы, дороги, проезды, площади и прочие территории общего пользования
	га
	135,0
	7,38

	1.3
	Из общей площади земель станицы территории резерва для перспективного градостроительного развития
	га
	183,83
	10,0


1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная №1

	Потребители газа
	V(м3)
	t (отопления)
	Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час)

	ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ»
	2644
	20
	0,0371

	МКУО «Хозяйственно- эксплуатационная служба»
	154
	10
	0,0025

	ММКУКЭКЦ «Кошав гора»
	855
	18
	0,0120

	ММКУКЭКЦ «Кошав гора»
	122
	16
	0,0013

	МКУ «Подростковое молодежный центр «Современник»»
	1510
	16
	0,0152

	МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры и молодежи»
	158
	18
	0,0022

	МКУК «кМКДЦ»
	5164,6
	16
	0,0517

	МКУК «кМКДЦ»
	837
	10
	0,0135

	МКОУ ДОД Детская музыкальная школа №1
	1046
	16
	0,0105

	Финансовый отдел Администрации Кумылженского муниципального района
	792,4
	18
	0,0111

	Межмуниципальный отдел МВД РФ «Михайловский»
	1728
	18
	0,0243

	Межмуниципальный отдел МВД РФ «Михайловский»
	180
	10
	0,0086

	Межмуниципальный отдел МВД РФ «Михайловский»
	693
	18
	0,0097

	МУ «ХЭС»
	2980
	18
	0,0419

	МУ «ХЭС»
	648,9
	10
	0,0106

	МУ «ХЭС»
	2786,5
	18
	0,0392

	МУ «ХЭС»
	1425,2
	18
	0,0201

	МУ «ХЭС»
	236,88
	18
	0,0037

	МУ «ХЭС»
	112
	10
	0,0018

	МУ «ХЭС»
	180
	10
	0,0029

	Отдел ЗАГС
	211,4
	16
	0,0021

	МКОУ ДОД ЦДТ
	2047
	18
	0,0288


	МКУ централизованная бухгалтерия сферы образования
	  716
	18
	0,0101

	 МКОУ СОШ №1
	
	20
	0,0615

	МКОУ СОШ №1
	531
	16
	0,0063

	МКОУ СОШ №1
	25,9
	16
	0,0124

	МКОУ СОШ №1
	885,1
	10
	0,0144

	МКДОД Дет сад №1
	
	20
	0,0242

	МКДОД Дет сад №1
	618
	20
	0,0082

	МКДОД Дет сад №1
	1033
	20
	0,0137

	ООО «РАДЕЖ»
	1356
	18
	0,0191

	ООО «Венец»
	767,3
	18
	0,0042

	СУ СК России
	28,5
	18
	0,0004

	Волгоградское областное ГУП БТИ
	191,2
	18
	0,0027

	ГКУ «Центр социальной защиты населения по Кумылженскому району»
	
	18
	0,0110

	ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
	
	18
	0,0026

	ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
	
	18
	0,0004

	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 
	
	18
	0,0049

	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
	
	18
	0,0038

	ИП Петрова
	31,9
	18
	0,0004

	Комитет мировых судей Администрации Волгоградской области
	750
	18
	0,0105

	Адвокатская консультация
	90
	18
	0,0013

	ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"
	178,6
	18
	0,0025

	МУП «Фармация»
	315,9
	18
	0,0043

	Волгоградский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ
	315,9
	18
	0,0033

	Волгоградский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ
	252,6
	18
	0,0035

	ФКУ «Уголовно исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний»
	185
	18
	0,0026

	ОАО «Ростелеком»
	4433
	18
	0,0624

	ОАО «Ростелеком»
	126
	18
	0,0021

	ООО «Полиграфия»
	82,5
	18
	0,0011

	МАУ Редакция газеты «Победа»
	867,5
	18
	0,0095

	МАУ Редакция газеты «Победа»
	154
	10
	0,0025

	УФМС Росси
	135
	18
	0,0019

	ГУ – Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
	208,6
	18
	0,0029

	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
	
	18
	0,0025

	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Волгоградской области.
	417,77
	18
	0,0059

	ФГУП «Почта России»


	2018
	18
	0,0284

	Управление Судебного департамента в Волгоградской области
	2262
	18
	0,0110

	Управление Судебного департамента в Волгоградской области
	154
	10
	0,0025

	Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области
	96
	18
	0,0013

	Отделение по Кумылженскому району Управления Федерального казначейства по Волгоградской области
	
	18
	0,0044

	Отделение по Кумылженскому району Управления Федерального казначейства по Волгоградской области
	
	10
	0,0041

	МУП «Кумылженской муниципальный рынок»
	2572,5
	18
	0,0362

	МУП «Кумылженской муниципальный рынок»
	108,48
	18
	0,0015

	ППО Кумылженского района
	1089,08
	18
	0,0153

	ИП Мартиросова
	339
	18
	0,0048

	Многоквартирный жилой дом по ул. Мира,10
	
	20
	0.1679

	Многоквартирный жилой дом по ул. Мира,12
	
	20
	0.1845

	Многоквартирный жилой дом по ул. Мира,15
	
	20


	0.1700

	Многоквартирный жилой дом по ул. Мира,17
	
	20
	0. 1129

	Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина,36
	
	20
	0.0851

	Многоквартирный жилой дом по ул. Пушкина,8
	
	20
	0.0912

	Многоквартирный жилой дом по ул. Пушкина,9


	
	20
	0.0954

	Многоквартирный жилой дом по ул. Калинина,2


	
	20
	0.0820

	Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская,26
	
	20
	0.0277


Котельная №2

	Потребители газа
	V(м3)
	t (отопления)
	Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час)

	ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ»
	7420,3
	20
	0,1119

	МКОУ СОШ №2
	
	20
	0,1882

	МКОУ СОШ №2
	1728
	20
	0,0230

	МКДОУ Дет сад №1
	
	20
	0,0986


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час

	№ 1
	Левобережная часть ст. Кумылженская
	3,61

	№ 2
	Правобережная часть ст. Кумылженская
	0,86


Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Кумылженского сельского поселения осуществляет Кумылженское МУПКО.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. 

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Кумылженского сельского поселения большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. 
Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова). 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:
	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Уголь каменный, т
	0,72
	4,90

	Дрова
	0,68
	2,00

	Газ сетевой, тыс. куб. м.
	0,90
	8,08


Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности необходимо привести в соответствие с существующей тепловой нагрузкой, которая на основании разработанного генерального плана станицы Кумылженской не подлежит изменению так как не планируется строительство дополнительных тепловых сетей. Объекты капитального строительства планируется оснащать индивидуальными газовыми источниками теплоснабжения
2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час

	№ 1
	Ст. Кумылженская
	3,61

	№ 2
	Ст. Кумылженская
	0,86


2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Мощность тепловой энергии, Гкал/час

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная №1 Кумылженского МУПКО
	3,61
	3,61
	1,8

	Котельная №2 Кумылженского МУПКО
	0,86
	0,86
	0,8


2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час

	
	

	Котельная №1 Кумылженского МУПКО
	Нет

	Котельная №1 Кумылженского МУПКО
	Нет


2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

	Наименование котельной
	Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час

	
	
	

	Котельная №1 Кумылженского МУПКО
	3,61
	1.8

	Котельная № 2 , Кумылженского МУПКО
	0,86
	0,26


Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом ст. Кумылженской Кумылженского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по реконструкции котельных и тепловых сетей в соответствии с существующей тепловой нагрузкой
Теплоснабжение ст. Кумылженской будет развиваться по следующим направлениям:

Замена сетей теплоснабжения с использование трубопровода диаметром, определённым в результате гидравлического расчёта;

Осуществление модернизации и реконструкции котельной №1.

Наименование мероприятий:

Приобретение и установка блочно-модульных автономных котельных мощностью, определённой в результате расчётов годовых и часовых расходов топлива
3.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом ст. Кумылженская не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная №1 Кумылженского МУПКО
	3,61
	1.8

	2
	Котельная № 2 Кумылженского МУПКО
	0,86
	0,6


3.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная № 1 Кумылженского МУПКО
	2,20
	1,8

	2
	Котельная № 2 Кумылженского МУПКО
	0,86
	0,6


Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей
5.1. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Учитывая, что Генеральным планом ст. Кумылженская не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 
Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

6. Мероприятия по реконструкции котельных и тепловых сетей Кумылженского МУПКО 
	№ п/п
	Мероприятия, планируемые работы на 2019-2021 годы
	Предварительная стоимость, руб


	1
	Техническое перевооружение котельной №1 Кумылженского МУПКО 

	5500000


Раздел 7 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2021 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры. 

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

Раздел 9 Перспективные топливные балансы
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах ст. Кумылженской по видам основного, резервного и аварийного топлива.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная №1 Кумылженского МУПКО
	газ
	811,638
	не предусмотрен
	не предусмотрен

	Котельная №2 Кумылженского МУПКО
	газ
	180.0
	не предусмотр
	не предусмотр


Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Кумылженского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
